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Eurofins Institut JAger GmbH - Stéckigstralie 2 - 95463 Bindlach

Gemeinde Heinersreuth
Wasserversorgung
Kulmbacher Str. 14
95500 Heinersreuth

Titel: Priifbericht zu Auftrag 22320280
Prifberichtsnummer: AR-24-D2-000593-01

Auftragsbezeichnung: EUV kurz

Probenahmeort: WVA Heinersreuth

Anzahl Proben: 2

Probenart: Rohwasser

Probenahmedatum: 01.06.2023

Probenehmer: Eurofins Institut Jager GmbH, Ramzi Khilifi
Probeneingangsdatum: 01.06.2023

Prufzeitraum: 01.06.2023 - 14.06.2023

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefiihrten Umfang.
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XML_Export_AR-24-D2-000593-01.xml
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Entnahmestelle Quelle 1 HR Quelle 2 HR
Teis 4120603500033 4120603500034
Probenahmedatum/ -zeit | 01.06.2023 10:30 | 01.06.2023 10:45
Probenahmeverfahren Zweck a Zweck a
Probennummer 223066439 223066440
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenahme
Probenahme Trinkwasser D2 NG 2('):‘ 1'_302 56675 (A14): X X
Probenahme mikrobiol. DIN EN ISO 19458 (K19):
D2 |NG
Untersuchungen von Wasser 2006-12 X X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei D2 NG |DNENISOTINZ 0,05 mg/! nu.” nu.”
Farbung, qualitativ D2 NG 2(')’;‘2%8'4'80 7887 (C1): farblos farblos
DIN EN 1622 (B3)
Geruch D2 NG | Anhang C): 2006-10 ohne ohne
Trabung, qualitativ D2 NG  |qualitativ klar klar
Wassertemperatur D2 NG ?;%3_?‘2104'4 ©4) °C 9,3 9,0
pH-Wert D2 NG [oN NSO 10923 (CO) 5,41 5,28
Temperatur pH-Wert D2 |NG ?;563_?‘2‘04'4 (cay: °C 9,4 9,3
Leitfahigkeit bei 25°C D2 NG |Dn FN 27888 (CO 5,0 uS/cm 257 269
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli 2 NG (o e KBE/100 ml 0 0
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
Nitrat (NO3) TN e 1,0 mg/! 21 24
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Chlorid (CI) g |Ne %2‘5};%2_333044 1,0 mg/l 26 31
Coliforme Keime D2 NG 52’;‘;%??3308'1 KBE/100 ml 1 0
Koloniezahl bei 22°C D2 NG [JirklSTS Absatz (To) KBE/1 ml 0 0
Koloniezahl bei 36°C D2 [NG |Jokwd §19 Absatz ok KBE/1 ml 0 0
Natrium (Na) JT NG (E;ggi'\lz('ﬁ%zzg“'z 0,1 mgl/l 11,4 13,5
Sulfat (SO4) ToNe | o s000r 1,0 mg/l 45 42
Triibung T NG [N ENISOT02T: 0,1 FNU 0,2 0,3
pH-Wert ST N | IS0 10923 (CO) 5,62 56
Temperatur pH-Wert JT NG ?;563_?‘2‘04'4 (c4: °C 19,9 19,8
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Entnahmestelle Quelle 1 HR Quelle 2 HR
Teis 4120603500033 4120603500034
Probenahmedatum/ -zeit | 01.06.2023 10:30 | 01.06.2023 10:45
Probenahmeverfahren Zweck a Zweck a
Probennummer 223066439 223066440
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Ergédnzende Untersuchungen
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 (C10):
(berechnet) JT R A mmol/l n.b. n.b.
Saurekapazitat pH 4,3 DIN 38409-7 (H7-2):
(m-Wert) JT NG | 00542 0,1 mmol/l 0,2 0,2
Temperatur Saurekapazitat DIN 38404-4 (C4): o
oH43 JT NG |1976.12 C - 19,8
. DIN EN ISO 17294-2
Calcium (Ca) Jr NG | E29) 2017-01 0,1 mgl/l 18,3 18,5
. DIN EN ISO 17294-2
Kalium (K) Jr NG | E29y 2017-01 0,1 mgl/| 3,4 3,9
] DIN EN ISO 17294-2
Magnesium (Mg) Jr NG | E29) 201701 0,1 mgl/l 9,5 9,5
DIN EN ISO 17294-2
Phosphor (P) JT NG | E29y 2017-01 0,2 mgl/l <0,2 <0,2
DIN EN ISO 17294-2
Phosphat (ber. als PO4) JT NG (E29): 2017-01 0,6 mg/| <0,6 <0,6
Sauerstoff (02) JT NG |DINEN 25814: 1992-11 0,1 mg/l 9,77 10,2
Organische Summenparameter
Geldster org. Kohlenstoff DIN EN 1484 (H3):
(DOC) JT NG 201904 1,0 mg/| <1,0 <1,0
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors
X - durchgefihrt

Kommentare zu Ergebnissen
Y nicht untersucht

2 Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhéhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit D2 gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Stockigstrale 2, Bindlach, Labor Nummer TWL09-102)
analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.
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